ZALACZNIK NR 2

Nomogram do obliczania kanaléow kolowych z PVC rurociagéow kanalizacyjnych

wg wzoréow Colebrooka-White’a dlak=0,25mm i temp.=10°C
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Dla rur klasy L — SN = 2 kPa nalezy zwigkszy¢ przeptyw Q o 5,5%.
Dla rur klasy N — SN = 4 kPa nalezy zwiekszy¢ przeptyw Q o 3,0%.
Dla rur klasy T — SN = 8 kPa nalezy przyja¢ przeptyw obliczeniowy — rzeczywisty.




